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strojnáČ asť 1.1 - Strojné zariadenie kotolne

SCHÉMA KOTOLNE

Georgica, s.r.o., Hlavná ul. 641/36, 986 01 Fiľakovo
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Nový rozvod vykurovacej vody 90°C, 80°C
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PS 01- KOTOLŇ A NA BIOMASU

Hala na spracovanie vedľajších produktov výroby
a zníženie energetickej nároč nosti, Georgica s.r.o., Prša.


