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Zn. spr.: SA.270.22.2024.MO

Informacja o złożonym zapytaniu do postępowania o udzielenie zamówienia 
nr SA.270.22.2024 wraz z odpowiedzią Zamawiającego na roboty budowlane 
pn.: Wykonanie zasilania rezerwowego z automatycznym układem 
samoczynnego załączania rezerwy dla budynków Nadleśnictwa Wisła 
polegająca na dostawie i montażu agregatu prądotwórczego.

Zamawiający informuje o złożonym w dniu 18.10.2024 r. zapytaniu do Zapytania 

ofertowego w zakresie przedmiaru robót dotyczącym postępowania 

SA.270.22.2024 pn.: Wykonanie zasilania rezerwowego z automatycznym 
układem samoczynnego załączania rezerwy dla Budynków Nadleśnictwa 
Wisła polegająca na dostawie i montażu agregatu prądotwórczego 
ogłoszonego w dniu 16.10.2024 r. na stronie biuletynu informacji publicznej 

Nadleśnictwa Wisła.

Treść złożonego zapytania:

„ Zamawiający określa wynagrodzenie kosztorysowe. W przedmiarze

zawarto poz. 2.1 oraz 2.2.

Brak szczegółów zakresu prac do wykonania w projekcie. Prosimy o

udostępnienie szczegółów prac zawartych w tych pozycjach oraz o

zmianę przedmiaru uwzględniającą szczegółowy zakres prac jaki należy

wykonać.”

Odpowiedź Zamawiającego:

W przedmiarze robót:

Jest:

Pozycja 2.1: Dostosowanie budynku do montażu agregatu (wzmocnienie 

podłoża, odprowadzenie spalin, itp.)



str. 2

Pozycja 2.2: Montaż na fundamentach, posadzce lub konstrukcji maszyn 

elektrycznych prądu stałego i przemiennego poziomych o tarczach 

łożyskowych- masa maszyny do 1,50 t – agregat prądotwórczy SMG-60LA.

Winno być:

Pozycja 2.1: Dostosowanie budynku do montażu agregatu:

- wzmocnienie podłoża - montaż kotew stabilizujących posadowienie

agregatu (istniejące podłoże z kostki brukowej)

- odprowadzenie spalin - montaż rury odprowadzająca spaliny (ok. 4mb)

oraz 3 łuków 90°.

Pozycja 2.2: Montaż na fundamentach, posadzce lub konstrukcji maszyn 

elektrycznych prądu stałego i przemiennego poziomych o tarczach 

łożyskowych -

masa maszyny do 1.50 t - agregat prądotwórczy SMG-60LA, lub inny o 

tożsamych parametrach.

Z poważaniem
Andrzej Kudełka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła
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